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高圧第１給水加熱器（Ｂ）系統概要図
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（今回の点検・交換対象）

原子炉格納容器

※１ 発電の効率を向上させるため、タービンに供給される蒸気の一部を利用し、原子炉への給水を加熱する設備。
※２ 高圧第１給水加熱器内が過圧されることを防ぐ目的で設置されている弁。通常時はばねの力で押さえつけることで全閉状態を維持している。
※３ 発電所内で発生した放射性物質を含む水を回収し、浄化などを行ったうえで適切に処理・管理するための設備。
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当該弁から排水槽へ微量の水が漏れて
いることを確認（わずかに増加傾向）
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